
ＵＳ３０１Ｃ系のスイッチボックス標準取付位置

ＵＳ３０１Ｃ系→ＵＳ９１０系へリモデル

電源線位置流用した際の配線のお願い

US910系の施工説明書抜粋

【理由】

電源線を端子台より上に配線した場合、

結露水が端子台ボックス内に入り、漏電

する可能性があるため。




